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Remarque concernant la présente notice de montage et de mise en service

La présente notice de montage et de mise en service est conçue pour permettre un montage et une utili-
sation sûrs. Les remarques et instructions contenues dans cette notice sont à prendre en compte impéra-
tivement pour le maniement d'appareils SAMSON. Les représentations graphiques et illustrations conte-
nues dans cette notice servent d'exemples.

_ Pour une utilisation sûre et appropriée, lire attentivement la présente notice et la conserver pour toute
consultation ultérieure.

_ Pour toute question non abordée dans la présente notice, contacter le service après-vente de SAMSON
(aftersalesservice@samsongroup.com).

Les documents relatifs à l’appareil, tels que les notices de montage et de mise en service,
sont disponibles sur Internet :

https://www.samsongroup.com/fr/telechargements/documentation/

Avertissements utilisés et leur signification

! REMARQUE

Dégâts matériels et dysfonctionnements

! DANGER

Situations dangereuses entraînant de graves bles-
sures, voire la mort

Nota

Explications
! AVERTISSEMENT

Situations pouvant entraîner de graves blessures,
voire à la mort

Conseil

Recommandations pratiques
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Consignes de sécurité et mesures de protection

1 Consignes de sécurité et mesures de
protection

Utilisation conforme

Les servomoteurs SAMSON type 3271 sont conçus
pour actionner une vanne linéaire. Associé à la
vanne, le servomoteur sert à couper le flux de li-
quides, de gaz ou de vapeurs dans des conduites.
Selon son exécution, le servomoteur est adapté à la
fonction régulation ou à la fonction tout ou rien. Le
servomoteur peut être employé dans des installa-
tions industrielles et de contrôle des processus.

Le servomoteur est conçu pour fonctionner dans
des conditions définies avec précision (force de ré-
glage, course...). C'est pourquoi l’exploitant doit
veiller à ce que le servomoteur ne soit employé que
là où les conditions d'exploitation correspondent
aux critères de dimensionnement indiqués lors de
la commande. Si l’exploitant souhaite employer le
servomoteur pour d'autres applications ou dans
d'autres environnements, il doit d'abord consulter
la société SAMSON.

SAMSON décline toute responsabilité en cas de dé-
gâts résultant du non-respect des conditions d'uti-
lisation conforme ou imputables à des forces exté-
rieures ou à tous autres facteurs extérieurs.

_ Les possibilités, domaines et limites d'utilisation
sont indiqués dans les caractéristiques tech-
niques et sur la plaque signalétique.

Mauvais usage raisonnablement prévisible

Le servomoteur n’est pas adapté aux domaines
d’application suivants :

– utilisation en dehors des limites définies dans
les caractéristiques techniques et lors du di-
mensionnement ;

– utilisation en dehors des limites définies par les
accessoires du servomoteur.

Par ailleurs, les activités suivantes vont à l'encontre
d'une utilisation conforme :

– utilisation de pièces de rechange produites par
des tiers ;

– Exécution de travaux de maintenance ou de ré-
paration non prescrits

Qualification du personnel d’exploitation

Le servomoteur doit être monté, mis en service, en-
tretenu et réparé par un personnel compétent qui
effectuera ces travaux dans les règles de l’art. Dans
cette notice, le terme « personnel compétent » dé-
signe les personnes qui, en raison de leur formation
technique, de leur expérience et de leur connais-

sance des normes en vigueur, sont à même d’éva-
luer les travaux qui leur sont confiés et de repérer
les dangers éventuels.

Équipement de protection individuelle

SAMSON recommande de porter les équipements
de protection individuelle suivants lors de la mani-
pulation des servomoteurs pneumatiques :

– gants et chaussures de protection au cours du
montage et du démontage du servomoteur ;

– lunettes de protection et protections auditives
quand le servomoteur est en service.

_ Demander des équipements de protection sup-
plémentaires auprès de l'exploitant de l'installa-
tion.

Modifications de tout type

SAMSON n’autorise aucune modification, aucune
transformation, ni aucune autre altération du pro-
duit. De telles opérations sont réalisées sous la res-
ponsabilité exclusive du client et peuvent notam-
ment mettre en péril la sécurité, mais aussi nuire à
la performance du produit pour son application.

Dispositifs de protection

Les servomoteurs pneumatiques type 3271 ne sont
équipés d’aucun dispositif de protection particulier.

Avertissement relatif aux dangers résiduels

L’exploitant et le personnel d’exploitation doivent
prendre des mesures appropriées en vue d’éviter
toute blessure et tout dégât matériel inhérents à la
pression de commande, à l’énergie de contrainte
des ressorts et aux pièces en mouvement sur le ser-
vomoteur. En outre, ils doivent suivre les mises en
garde, avertissements et remarques contenus dans
la présente notice de montage et de mise en ser-
vice.

Responsabilités de l'exploitant

L'exploitant est responsable de l'exploitation irré-
prochable et du respect des réglementations rela-
tives à la sécurité. Il est tenu de mettre la présente
notice de montage et de mise en service ainsi que
les autres documents applicables à la disposition
du personnel d’exploitation et de former ce dernier
à une utilisation conforme. Par ailleurs, l’exploitant
doit veiller à ce que ni le personnel d’exploitation ni
aucune tierce personne ne soient mis en danger.

Responsabilité du personnel d’exploitation

Le personnel d’exploitation doit être familiarisé
avec la présente notice de montage et de mise en
service, de même qu’avec les autres documents ap-
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Consignes de sécurité et mesures de protection

plicables ; il est tenu d’observer les mises en garde,
avertissements et remarques qu’ils contiennent.
Par ailleurs, le personnel d’exploitation doit être fa-
miliarisé avec les réglementations en vigueur dans
le domaine de la sécurité au travail et de la préven-
tion des accidents, qu’il est tenu de respecter.

Autres normes et directives applicables

Les servomoteurs non électriques ne présentent
aucune source d'ignition potentielle au sens de
l’évaluation des risques d'explosion conforme à la
norme DIN EN ISO 80079-36 paragraphe 5.2, même
en cas de dysfonctionnements rares, et ne sont
donc pas soumis à la Directive ATEX 2014/34/UE.

_ Pour le raccordement au système de liaison
équipotentielle, il convient de respecter le pa-
ragraphe 6.4 de la norme DIN EN 60079-14,
VDE 0165-1.

Les servomoteurs pneumatiques sont des ma-
chines incomplètes en vertu de la Directive Ma-
chines 2006/42/UE.

Autres documents applicables

Les documents suivants s’appliquent en complé-
ment de la présente notice de montage et de mise
en service :

– notices des accessoires utilisés (positionneur,
électrovanne, etc.)

– notice de la vanne

– AB 0100 pour l'outillage, les couples de ser-
rage et les lubrifiants

– Manuel de sécurité SH 8310 en cas d'utilisa-
tion dans des systèmes de sécurité

– Si un appareil contient une substance figurant
sur la liste des substances particulièrement
préoccupantes du règlement REACH, SAMSON
fournira le document « Informations supplé-
mentaires sur votre demande/commande »
conjointement aux documents de commande
commerciaux. Ce document répertorie le nu-
méro SCIP de l’équipement concerné, qui peut
être utilisé pour accéder à de plus amples infor-
mations sur le site web de l’Agence européenne
des produits chimiques ECHA, cf. https://
www.echa.europa.eu/scip-database.
De plus amples informations sur la conformi-
té des matériaux sont disponibles sur le site de
SAMSON à l'adresse suivante : www.samson-
group.com > À PROPOS DE SAMSON > Environ-
nement, société et gouvernance > Conformité
des matériaux

1.1 Remarques relatives à d'éven-
tuelles blessures graves

! DANGER

Risque d’éclatement en cas d’ouverture non
conforme des pièces et appareils sous pression !
Les servomoteurs pneumatiques sont sous pres-
sion et risquent d’éclater en cas de mauvaise mani-
pulation. Les pièces et fragments projetés dans les
airs risquent alors de causer de graves blessures,
voire la mort.

_ Évacuer la pression de toutes les parties de l’ins-
tallation concernées et du servomoteur avant
de réaliser des travaux sur le servomoteur. Éva-
cuer également les énergies résiduelles.

1.2 Remarques relatives à d'éven-
tuelles blessures

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-des-
sous de la tige de servomoteur ni dans l’arcade
tant que l’alimentation pneumatique du servo-
moteur est raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomo-
teur, couper et verrouiller l’alimentation pneu-
matique auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section «
Relâchement de la précontrainte des ressorts
dans le servomoteur » au chapitre 11.
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Consignes de sécurité et mesures de protection

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure lors de la purge du servomo-
teur !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonc-
tionnement.

_ Lors du montage du servomoteur, installer la
vanne de régulation de sorte qu’aucun évent ne
se trouve à la hauteur des yeux de l’opérateur1)

et que l’air d'échappement ne soit pas purgé en
direction des yeux.

_ Utiliser des silencieux et des bouchons appro-
priés.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des
protections auditives lors de la réalisation de
travaux à proximité du servomoteur.

1) Sauf indication contraire dans la documentation de la
vanne, le poste opérateur de la vanne de régulation corres-
pond au point depuis lequel le personnel d’exploitation fait
face à tous les éléments de commande de la vanne, y com-
pris les accessoires.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précon-
traints !
Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont
sous pression. Ce type de servomoteur est recon-
naissable aux longues vis avec écrous situées sur la
coupelle de membrane inférieure. Elles permettent
d’éliminer progressivement la force exercée par la
précontrainte des ressorts lors du démontage du
servomoteur. Quand les ressorts sont fortement
précontraints, une étiquette supplémentaire est ap-
posée sur le servomoteur, cf. chap. 1.4.

_ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessi-
tant l’ouverture du servomoteur, ou en cas de
blocage de la tige du servomoteur, relâcher la
force de précontrainte des ressorts, cf. section
"Relâchement de la précontrainte des ressorts
dans le servomoteur“ au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation,
d’utilisation ou d’installation incorrectes dues à
des informations illisibles sur le servomoteur !
Avec le temps, des marques ou des empreintes
peuvent apparaître sur le servomoteur, les éti-
quettes et les plaques signalétiques et les salir

ou les rendre illisibles, si bien que les dangers ne
peuvent alors plus être identifiés et les consignes
d’utilisation nécessaires plus être suivies. Il en ré-
sulte un risque de blessure.

_ Toujours maintenir la lisibilité de toutes les ins-
criptions pertinentes placées sur l’appareil.

_ Remplacer immédiatement les plaques signa-
létiques et étiquettes endommagées, man-
quantes ou erronées.

1.3 Remarques relatives à d'éventuels
dégâts matériels

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à une fixa-
tion non conforme du dispositif d’arrimage !
L’anneau de levage ou le crochet de levage situé sur
le couvercle supérieur sert à monter et à démonter
le servomoteur, ou à le soulever sans la vanne. L’an-
neau de levage ou le crochet de levage, ne doit pas
servir à supporter le poids d’une vanne de régula-
tion complète pour soulever celle-ci.

_ Ne pas fixer le dispositif d’arrimage supportant
la charge à la commande manuelle ni à la limita-
tion de course.

_ Observer les conditions de levage, cf. chap.
4.3.2.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de
couple de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du servomoteur doivent être ser-
rés selon les couples prescrits. Des composants
trop serrés sont soumis à une usure excessive. Des
composants insuffisamment serrés risquent de se
desserrer.

_ Respecter les couples de serrage prescrits, cf.
AB 0100.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d’utili-
sation d’outils inappropriés !
Un outillage particulier est nécessaire à la réalisa-
tion des travaux sur le servomoteur.

_ Utiliser uniquement les outils homologués par
SAMSON, cf. AB 0100.
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Consignes de sécurité et mesures de protection

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à des lu-
brifiants inappropriés !
Le matériau du servomoteur exige un lubrifiant par-
ticulier. Le recours à des lubrifiants inappropriés
risque de corroder la surface et de l’endommager.

_ Utiliser uniquement les lubrifiants homologués
par SAMSON, cf. AB 0100.

1.4 Avertissements sur l’appareil

Description de
l’avertissement

Emplacement
sur l’appareil

Signification de l’avertissement

Avertissement relatif à une utilisation non
conforme de l’anneau de levage ou du cro-

chet de levage sur les servomoteurs SAMSON !
Pour lever l’appareil à la verticale, fixer ici uni-

quement des dispositifs d’arrimage supportant
la charge du servomoteur seul (sans vanne). L’an-

neau de levage ou le crochet de levage, ne doit
pas servir à supporter le poids d’une vanne de ré-
gulation complète pour la soulever à la verticale.

Description de
l’avertissement

Emplacement
sur l’appareil

Signification de l’avertissement

Avertissement relatif à la présence de res-
sorts précontraints dans le servomoteur !

Les servomoteurs contenant des ressorts précontraints
sont sous pression. Les pièces projetées en cas d’ou-
verture non conforme du servomoteur peuvent cau-

ser des blessures. Avant de réaliser des travaux sur le
servomoteur, relâcher la force de précontrainte des

ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte
des ressorts dans le servomoteur“ au chapitre 11.
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2 Marquages sur l'appareil

2.1 Plaque signalétique du servomo-
teur

La plaque signalétique représentée ci-dessous cor-
respond aux plaques signalétiques utilisées au mo-
ment de l’impression du présent document. La
plaque signalétique effectivement apposée sur l’ap-
pareil peut se présenter différemment.

La plaque signalétique est collée sur le couvercle.
Elle contient toutes les données nécessaires à
l’identification de l’appareil.

M
ad

e 
in

S/N:
Mat.

cm²

5

12
3

13
4

2

30
31

6

9
10

16

15
25

20

40

24

18
19

22
23

26

28

Fig. 1 : Positions des marquages sur la plaque signalétique
sur le servomoteur type 3271/3277 pour toutes les surfaces
>120 cm² ou type 3372 avec surface 350 cm²

Pos. Signification

2 Description

3 Raison sociale

4 Adresse de l’entreprise (code postal et ville)

5 Code d'identification, lisible optiquement

6 Désignation de l’appareil

9 Numéro de série

10 N° d'article

12 Pays de fabrication

13 Mois et année de fabrication

15 Symbole indiquant la position de sécurité :
Tige sort par manque d’air (TS)

Tige entre par manque d’air (TE)

16 Dimensions du servomoteur (surface du servomo-
teur en cm²)

18 Plage de pression nominale en bar

19 Plage de pression nominale en psi

20 Course du servomoteur en mm

22 Plage de fonctionnement en bar

23 Plage de fonctionnement en psi

24 Pression de service pmax admissible en bar et/ou
psi

25 Matériau de la membrane

Pos. Signification

26 Type de filetage de raccordement

28 Symbole pour commande manuelle :
(en option)

30 Gestion des versions (en option), par exemple
SAM001

31 Gestion des versions (en option), par exemple
HW xx.xx.xx

40 autre certification (en option)

EB 8310-2 FR 9



Conception et fonctionnement

3 Conception et fonctionnement

Le servomoteur SAMSON type 3271 ayant une sur-
face de ≥1000 cm² est essentiellement monté sur
des vannes linéaires des séries SAMSON 240, 250,
280, 290 et SMS.

Les servomoteurs se composent pour l’essentiel
des deux couvercles, d'une membrane déroulante
avec assiette et de ressorts internes . Il est possible
d’imbriquer les ressorts plusieurs fois les uns dans
les autres.

La pression de commande pst crée sur la surface du
servomoteur A la force F = pst · A, qui est compen-
sée par les ressorts. Le nombre et la précontrainte
des ressorts du servomoteur déterminent la plage
de pression nominale en fonction de la course no-
minale. La course H est proportionnelle à la pres-
sion de commande pst. Le sens d'action de la tige de
servomoteur dépend de la position de montage des
ressorts et du raccord de pression de commande.

Le servomoteur type v1 est équipé d'une mem-
brane clampée.

Les coquilles d'accouplement relient la tige du ser-
vomoteur à la tige de clapet d'une vanne.

La limitation de course réglable dont sont équipées
certaines exécutions permet de réduire la course
jusqu’à 50 % dans les deux sens d'action (tige entre
ou sort) et de la fixer ainsi.

A16

A10

A8
A7

S

A2

A4

A26/27

A5

A1

Fig. 2 : Servomoteur pneumatique type 3271, exemple
illustré avec surface de 1000 cm²

A1 Couvercle supérieur

A2 Couvercle inférieur

A4 Membrane

A5 Assiette de membrane

A7 Tige de servomoteur

A8 Écrou crénelé

A10 Ressort

A16 Évents

A26/
27

Coquilles d'accouplement

S Raccord de pression de
commande

3.1 Sens d'action et conduite de la
pression de commande

Sens d'action

Le sens d'action dépend de l’emplacement des res-
sorts et de l’assiette de membrane.

Dans le sens d’action où la tige sort (« sens d’ac-
tion TS »), le raccord de pression de commande est
alimenté en air comprimé par le couvercle inférieur.

Dans le sens d’action où la tige entre (« sens d’ac-
tion TE »), le raccord de pression de commande est
alimenté en air comprimé par le couvercle supé-
rieur.

Inversion du sens d'action

Le sens d'action peut être inversé, cf. chap. 9.

Conduite de pression de commande type 3271

Avec une exécution de type « Tige sort par manque
d’air (TS) », la pression de commande est amenée
dans la chambre de membrane inférieure par l’in-
termédiaire du raccord inférieur de la pression de
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commande et déplace la tige de servomoteur vers
le haut en l’opposant à la force des ressorts .

Avec une exécution de type « Tige entre par
manque d’air (TE) », la pression de commande est
conduite dans la chambre de membrane supé-
rieure par l’intermédiaire du raccord supérieur de la
pression de commande et déplace la tige de servo-
moteur vers le bas en l'opposant à la force des res-
sorts.

3.2 Position de sécurité

Nota

Les positions de sécurité mentionnées ici se rapportent
aux vannes à passage droit SAMSON.

En cas de réduction de la pression de commande
ou de coupure de l’alimentation auxiliaire, le sens
d’action, et donc aussi la position de sécurité de la
vanne, dépendent de l’emplacement des ressorts
dans la chambre de membrane inférieure ou supé-
rieure.

Exécution avec commande manuelle : en fonc-
tionnement manuel (commande manuelle hors po-
sition neutre), la vanne n’atteint pas la position de
sécurité en cas de coupure de l’alimentation d’air.

3.2.1 Sens d’action TS

En cas de réduction de la pression de commande
ou de coupure de l’alimentation auxiliaire, les res-
sorts déplacent la tige de servomoteur vers le bas
afin de fermer la vanne à passage droit. La vanne
s’ouvre quand la pression de commande augmente
suffisamment pour contrer la force des ressorts.

3.2.2 Sens d'action TE

En cas de réduction de la pression de commande
ou de coupure de l’alimentation auxiliaire, les res-
sorts déplacent la tige de servomoteur vers le haut
afin d’ouvrir la vanne à passage droit. La vanne
se referme quand la pression de commande aug-
mente suffisamment pour contrer la force des res-
sorts.

3.3 Accessoires
Évents

Des évents sont vissés dans les raccords d’échappe-
ment d’air des appareils pneumatiques et électro-
pneumatiques afin de garantir l’évacuation de l’air
produit vers l’extérieur (protection contre une sur-
pression de l’appareil). De plus, des évents laissent

également pénétrer l’air (protection contre une dé-
pressurisation de l’appareil). Cf.  AB 07

Crochet de levage

Les servomoteurs pneumatiques ayant une surface
> 355v2 cm² sont équipés d’un couvercle supérieur
taraudé dans lequel il est possible de visser un an-
neau ou un crochet de levage. L’anneau de levage
est prévu pour soulever le servomoteur verticale-
ment ; il est compris dans la livraison. Le crochet de
levage sert à mettre la vanne en position verticale
et à soulever le servomoteur sans vanne. Le crochet
de levage peut être commandé en tant qu’acces-
soire.

N° matériau

Surface du servo-
moteur en cm²

Anneau de le-
vage (DIN 580) Crochet de levage

1000 8322-0135 8442-1018

Liaison série pour la détection de course (asser-
vissement) selon DIN EN 60534-6-1

Il est possible de raccorder différents accessoires
sur les vannes de régulation modulaires SAMSON
selon la norme DIN EN 60534-6-1 et les recomman-
dations NAMUR, cf. documentation de la vanne cor-
respondante. La liaison série correspondante pour
la détection de course est comprise dans la livrai-
son pour les servomoteurs SAMSON suivants :

– Type 3271 avec surface 1000 cm²

3.4 Modèles

– Exécution standard
Les couvercles inférieur et supérieur du servo-
moteur sont fabriqués en tôle d’acier peinte.

– Exécution avec limitation de course
Le servomoteur peut être équipé d'une limita-
tion de course à réglage mécanique en exécu-
tion spéciale. La course est alors réglée de ma-
nière fixe et réduite de 50 % maximum dans les
deux sens (TS et TE).

– Exécution avec commande manuelle latérale
Le servomoteur peut être combiné à une com-
mande manuelle latérale type 3273 pour course
de 60 mm maximum, cf. T 8312.

3.5 Caractéristiques techniques

La plaque signalétique indique l’exécution du servo-
moteur, cf. chap. 2.
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Nota

La fiche technique ci-après contient de plus amples in-
formations :

– T 8310-2 · Servomoteurs pneumatiques
type 3271 d'une surface de 1000, 1400-120, 2800
et 2 x 2800 cm²

Plage de température

La plage de température admissible dépend essen-
tiellement du matériau de la membrane.

Matériau de la
membrane

Utilisation Plage de tem-
pérature

NBR Fonction régula-
tion

–35…+90 °C
–31…+194 °F

NBR Fonctionnement
tout ou rien

–20…+90 °C
–4…+194 °F

Pression d'alimentation

La pression d'alimentation maximale admissible est
spécifiée dans la confirmation de commande de la
vanne de régulation, mais elle est de 6 bar maxi-
mum en fonction régulation.

Restrictions en fonctionnement Tout ou Rien, cf.
chap. 7.

Tableau 1 : Dimensions en mm type 3271

Surface du servomoteur en cm² 1000

H1) 313

H’ 267

Ha 19

H4NominalTS 165

H4maxTS 169

H4maxTE 185

H6 54

Hauteur

H72) 90

Limitation de course H8 220

ØD 462
Diamètre

ØD2 22

Ød (Filetage) M60 x 1,5

G ¾Raccordement
(a au choix) a

¾ NPT

1) Pour les exécutions avec l’anneau de levage soudé directement sur le couvercle supérieur, H’ et H sont identiques et la valeur H’
s’applique.

2) Hauteur de l’anneau de levage selon DIN 580. La hauteur du crochet de levage peut varier.
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Plans cotés

H4

a

H
H'

H7
H6

Ha

ØD2
Ød

ØD

a

Fig. 3 : Type 3271 avec surface de 1000 cm²

a

a

H

H8
H'

H6 H4

ØD

ØD2
Ød

Ha

Fig. 4 : Surface du servomoteur 1000 cm², avec limitation de
course réglable

Tableau 2 : Poids en kg

Servomoteur type1) Surface du servomoteur cm² 1000

3271 sans commande manuelle kg 80

3271 avec commande manuelle kg 180

1) Les poids indiqués correspondent à une variante standard spécifique de l’appareil. Le poids des appareils entièrement configu-
rés peut varier en fonction du modèle (matériau, nombre de ressorts, etc.).
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4 Livraison et transport sur le site
d’installation

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

4.1 Acceptation de la livraison

À la réception des marchandises, suivre les étapes
ci-dessous :

1. Contrôler le contenu de la livraison. Comparer
les indications sur la plaque signalétique du ser-
vomoteur au bon de livraison. Pour obtenir des
précisions sur la plaque signalétique, cf. chap. 2.

2. Vérifier que les marchandises livrées n'ont pas
été endommagées lors du transport. Si c'est le
cas, informer la société SAMSON et le transpor-
teur (voir bon de livraison).

3. Déterminer le poids et les dimensions des uni-
tés devant être transportées et soulevées afin
de sélectionner, le cas échéant, des appareils
de levage et des équipements de support adé-
quats. cf. documents de transport et chap. 3.5.

4.2 Déballage du servomoteur

Suivre les procédures ci-dessous :

_ Déballer le servomoteur juste avant de procé-
der au montage.

_ Pour transporter le servomoteur au sein de l’en-
treprise, le laisser sur la palette ou dans son
conteneur de transport.

_ Éliminer l’emballage conformément aux disposi-
tions locales. Pour cela, trier les matériaux d’em-
ballage par type en vue de leur recyclage.

4.3 Transport et levage du servomo-
teur

! DANGER

Risque de chute de charges lourdes !

_ Ne pas stationner sous une charge lourde en sus-
pension.

_ Sécuriser les voies de transport.

! AVERTISSEMENT

Basculement des appareils de levage et endomma-
gement des équipements de support en cas de dé-
passement des capacités de levage !

_ Utiliser exclusivement des appareils de levage et
des équipements de support capables de soulever
au moins le poids du servomoteur, voire le poids
du servomoteur et de son emballage.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à une fixa-
tion non conforme du dispositif d’arrimage !
L’anneau de levage ou le crochet de levage situé sur
le couvercle supérieur sert à monter et à démonter le
servomoteur, ou à le soulever sans la vanne. L’anneau
de levage ou le crochet de levage, ne doit pas servir à
supporter le poids d’une vanne de régulation complète
pour soulever celle-ci.

_ Ne pas fixer le dispositif d’arrimage supportant la
charge à la commande manuelle ni à la limitation
de course.

_ Observer les conditions de levage, cf. chap. 4.3.2.

Conseil

Sur demande, le service après-vente fournit des ins-
tructions complètes pour le transport et le levage.

4.3.1 Transport du servomoteur

Le servomoteur peut être transporté à l’aide d’ap-
pareils de levage tels qu’une grue ou un chariot élé-
vateur.

_ Pour le transport, laisser le servomoteur sur la
palette ou dans le conteneur de transport.

_ Respecter les conditions de transport.

Conditions de transport

– Protéger le servomoteur contre toute influence
extérieure telle que des chocs.

– Ne pas endommager la protection contre la cor-
rosion (peinture, revêtement des surfaces). Ré-
parer les endommagements dès leur détection.

– Conserver le servomoteur à l’abri de l’humidité
et de la poussière.

– Respecter la plage de température admissible
(cf. section "Caractéristiques techniques“ au
chapitre 3.
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4.3.2 Levage du servomoteur

Pour le montage de servomoteurs de plus grande
dimension, des dispositifs de levage tels qu'une
grue ou un chariot élévateur peuvent être utilisés
pour soulever le servomoteur.

Conditions de levage

– Utiliser un crochet doté d'une fermeture sécuri-
sée pour supporter l’ensemble afin d'empêcher
les dispositifs d'arrimage de glisser hors du cro-
chet au cours du levage et du transport.

– S’assurer que les dispositifs d’arrimage ne
peuvent pas glisser lors du déplacement du ser-
vomoteur.

– Fixer le dispositif d’arrimage de sorte à pouvoir
le retirer une fois le servomoteur monté sur la
vanne.

– Éviter que le servomoteur se balance ou bas-
cule.

– En cas d’interruption des travaux, ne pas laisser
de charge suspendue à un appareil de levage
pendant une période prolongée.

a) Soulever le servomoteur à l'aide d'un oeillet
de levage, d'un anneau de levage ou d'un cro-
chet de levage (sans vanne)

1. Appuyer légèrement sur les deux clips d'attache
situés de chaque côté du cache de l’anneau de
levage pour l’ouvrir et le retirer, cf. Fig. 5.

2. Fixer une élingue sur l’œillet/l’anneau de levage
ou le crochet de levage du servomoteur et sur le
support (p. ex. crochet) de la grue ou du chariot
élévateur.

3. Soulever le servomoteur avec prudence. Vérifier
que les dispositifs qui supportent la charge ré-
sistent.

4. Déplacer le servomoteur jusqu’au site de mon-
tage en maintenant une allure constante.

5. Monter le servomoteur sur la vanne, cf. chap. 5.

6. Une fois le montage effectué : retirer les
élingues de levage puis rattacher et fermer le
cache de l'anneau de levage, cf. Fig. 5.

(orientable)
Crochet de levageAnneau de levage

fermé
Cache

ouvert
avec protection anti-chute
Cache

Fig. 5 : Protection anti-chute au niveau de l'anneau de
levage/crochet de levage

b) Levage d’une vanne de régulation complète

Sur les servomoteurs équipés d’un couvercle supé-
rieur taraudé, il est possible de visser un crochet de
levage à la place d’un anneau de levage (cf. section
« Accessoires » au chapitre 3). Contrairement à l’an-
neau de levage, le crochet de levage peut servir à
positionner une vanne de régulation complète.

En cas de levage d’une vanne de régulation com-
plète, les dispositifs d’arrimage situés au niveau du
corps de vanne doivent supporter l’intégralité de
la charge. Le dispositif d’arrimage entre le point de
fixation sur le servomoteur et le support ne doit
supporter aucune charge. Ce dispositif d’arrimage
sert exclusivement de sécurité contre un renverse-
ment éventuel au cours du levage. Avant de soule-
ver la vanne de régulation, précontraindre ferme-
ment le dispositif d’arrimage.

Nota

Pour de plus amples informations sur le levage d'une
vanne de régulation complète, se reporter à la docu-
mentation relative à la vanne concernée.
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Fig. 6 : Point de levage sur le servomoteur

Fig. 7 : Points de levage sur la vanne de régulation (exemple)

4.4 Stockage du servomoteur

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de sto-
ckage non conforme !

_ Respecter les conditions de stockage.

_ Éviter toute période de stockage prolongée.

_ Si les conditions de stockage ne sont pas respec-
tées ou en cas de stockage prolongé, consulter la
société SAMSON.

Nota

En cas de stockage prolongé, SAMSON recommande
de vérifier régulièrement l’état du servomoteur et les
conditions de stockage.

Conditions de stockage

– Si le servomoteur est déjà monté sur une
vanne, respecter les conditions d'entreposage
de la vanne de régulation indiquées dans la do-
cumentation de la vanne concernée.

– Protéger le servomoteur contre toute influence
extérieure telle que des chocs.

– En position de stockage, sécuriser le servomo-
teur contre tout glissement et basculement.

– Ne pas endommager la protection contre la cor-
rosion (peinture, revêtement des surfaces). Ré-
parer les endommagements dès leur détection.

– Stocker le servomoteur à l’abri de l’humidité et
de la poussière, dans une atmosphère présen-
tant un taux d’humidité relative inférieur à 75 %.
Dans des pièces humides, éviter toute forma-
tion de condensation. Le cas échéant, utiliser un
dessiccateur ou chauffer le local.

– Veiller à ce que l’air ambiant ne soit pas acide et
ne contienne pas non plus d’agents corrosifs ou
caustiques.

– Respecter la plage de température admissible
(cf. section "Caractéristiques techniques“ au
chapitre 3.

– Ne poser aucun objet sur le servomoteur.

Conditions de stockage particulières aux élasto-
mères

Exemple d’élastomères : membrane du servomo-
teur

– Afin de conserver leur forme et d’éviter toute
apparition de fissures, ne pas suspendre ni plier
les élastomères.

– SAMSON recommande de stocker les élasto-
mères à une température de 15 °C (59 °F).

– Stocker les élastomères à l’écart de tous lubri-
fiants, produits chimiques, solutions et combus-
tibles.

Conseil

Sur demande, le service après-vente fournit des ins-
tructions complètes concernant le stockage.
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5 Montage

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

5.1 Préparation au montage

Avant le montage, s’assurer des conditions sui-
vantes :

– Le servomoteur est en bon état.
– Le type, le matériau et la plage de tempéra-

ture du servomoteur correspondent aux condi-
tions ambiantes (températures, etc.). Pour ob-
tenir des précisions sur la plaque signalétique,
cf. chap. 2.

Suivre les étapes préparatoires ci-dessous :

_ Tenir à disposition le matériel et les outils né-
cessaires au montage.

_ Vérifier que les évents à utiliser ne sont pas ob-
turés.

_ Si des accessoires sont équipés d’un mano-
mètre, vérifier le bon fonctionnement de ce der-
nier.

_ Si la vanne et le servomoteur sont déjà assem-
blés, vérifier que le couple de serrage des rac-
cords vissés est correct (cf. AB 0100). Certains
composants peuvent se desserrer au cours du
transport.

5.2 Montage de l’appareil

Selon leur exécution, les vannes de régulation
SAMSON sont livrées soit déjà assemblées avec le
servomoteur, soit séparément du servomoteur.
Dans le cas d’une livraison séparée, la vanne et le
servomoteur doivent être assemblés sur le site de
montage. Les opérations requises lors du montage
et avant la mise en service sont énoncées ci-après.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l’air d’échappe-
ment !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonctionne-
ment.

_ Lors du montage, veiller à ce qu’aucune ouverture
d’évent ne se trouve à la hauteur des yeux de l’opé-
rateur de la vanne et que l’air d’échappement ne
soit pas purgé en direction des yeux du poste opé-
rateur.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des pro-
tections auditives lors de la réalisation de travaux
à proximité du servomoteur.

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous
de la tige de servomoteur ni dans l’arcade tant que
l’alimentation pneumatique du servomoteur est
raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur,
couper et verrouiller l’alimentation pneumatique
auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâ-
chement de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple
de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du servomoteur doivent être serrés se-
lon les couples prescrits. Des composants trop serrés
sont soumis à une usure excessive. Des composants in-
suffisamment serrés risquent de se desserrer.

_ Respecter les couples de serrage prescrits, cf.
AB 0100.
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! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d’utilisa-
tion d’outils inappropriés !
Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation
des travaux sur le servomoteur.

_ Utiliser uniquement les outils homologués par
SAMSON, cf. AB 0100.

5.2.1 Assemblage de la vanne et du
servomoteur

! REMARQUE

Entrave au bon fonctionnement et endommage-
ment de la vanne en cas d’alignement incorrect du
clapet V-port !
Si la vanne est équipée d’un clapet V-port, monter le
servomoteur de sorte que le premier segment V-port à
s’ouvrir soit orienté vers la sortie de la vanne. Il en va
de même si la vanne est équipée d'un clapet perforé.

_ Se reporter au chapitre « Assemblage de la vanne
et du servomoteur » dans la documentation de la
vanne concernée.

Conseil

L’assemblage de la vanne et du servomoteur dépend
de la plage de pression et du sens d’action du servo-
moteur. Ces informations sont indiquées sur la plaque
signalétique du servomoteur, cf. chap. 2.

a) Exécution de vanne sans dispositif de blocage

1. Sur la vanne, desserrer le contre-écrou et
l’écrou d’accouplement.

2. Enfoncer le clapet avec tige dans son siège.

3. Tirer le contre-écrou et l’écrou d’accouplement
vers le bas.

4. Sur le servomoteur, retirer les noix d'accouple-
ment (A26/27) et l’écrou crénelé (A8).

5. Glisser l’écrou crénelé (A8) sur la tige de clapet.

6. Placer le servomoteur sur le chapeau de vanne
et le fixer en vissant à fond l’écrou crénelé (A8).

7. Raccorder la pression de commande,
cf. chap. 5.2.2.

8. Tourner l’écrou d’accouplement à la main jus-
qu’à ce qu’il entre en contact avec la tige de ser-
vomoteur (A7).

9. Tourner l’écrou d’accouplement d’un quart de
tour supplémentaire et assurer sa position avec
le contre-écrou.

10. Mettre en place les noix d'accouple-
ment (A26/27) et les visser à fond.

11. S’assurer que la cote a est réglée correctement,
cf. Tab. 3.

12. Aligner l'indicateur de course sur la pointe de
l'accouplement.

2

84
9
10

8

A8
A7

A26/27

a

Fig. 8 : Servomoteur pneumatique type 3271 monté sur une
vanne linéaire

2 Couvercle/Bride

8 Douille filetée

9 Écrou d'accouplement

10 Contre-écrou

84 Indicateur de course

A7 Tige de servomoteur

A8 Écrou crénelé

A26/
27

Noix d’accouplement

a Cote a, cf. Tab. 3

Tableau 3 : Valeurs de la cote a

Surface du servo-
moteur 1000 cm²

Course en mm Cote a en mm

0 (0 %) sans précontrainte des
ressorts

165

60 (100 %) 105

75 (125 %) 90
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Surface du servo-
moteur 1000 cm²

Course en mm Cote a en mm

min. (TS) 85

min. (TE) 100

max. (TS) 169

max. (TE) 185

b) Montage sur des exécutions de vanne avec
dispositif de blocage

cf. Fig. 9

1. Enfoncer le clapet avec tige dans son siège.

2. Dispositif de blocage non encore monté sur
la vanne :
procéder comme décrit dans les instructions
« Montage d’un dispositif de blocage externe »
de la documentation de la vanne concernée jus-
qu’à l’étape de montage du servomoteur.
Dispositif de blocage déjà monté sur la
vanne :
Desserrer légèrement les vis (303) et tourner la
tige (9) de quelques tours dans les moitiés de
noix (301) vers le bas.

3. Sur le servomoteur, retirer les noix d’accouple-
ment (A26) et l’écrou crénelé (A8).

4. Glisser l’écrou crénelé (A8) sur la tige de clapet.

5. Placer le servomoteur sur le chapeau de vanne
(2) et le fixer en vissant à fond l’écrou crénelé
(A8)

6. Raccorder la pression de commande,
cf. chap. 5.2.2.

7. Reprendre les instructions « Montage d’un dis-
positif de blocage externe » dans la documenta-
tion de la vanne concernée à partir de l’étape de
relèvement de la tige (9) jusqu’à ce que la tête
de la tige entre en contact avec la tige de servo-
moteur sortie et les suivre jusqu’à la fin.

8. Orienter l’indicateur de course et le fixer confor-
mément au chapitre « Assemblage de la vanne
et du servomoteur » dans la documentation de
la vanne concernée.

2

A8
A7

A26
9

301
303

2

A8
A7
A26

9

301

303

Fig. 9 : Dispositif de blocage : exécution standard (à gauche),
exécution spéciale (à droite)

A7 Tige de servomoteur

A8 Écrou crénelé

A26 Noix d’accouplement

2 Chapeau

9 Tige

301 Clamp de serrage

303 Vis

5.2.2 Mise en place du raccord pneu-
matique

La pression d’alimentation maximale admissible est
spécifiée dans la confirmation de commande de la
vanne de régulation, mais elle est de 6 bar maxi-
mum en fonction régulation. Pour les restrictions
en fonction Tout ou Rien, cf. chap. 7.

Avant de raccorder l’alimentation pneumatique, dé-
terminer le début et la fin de la plage de pression.

– Le début de la plage de pression correspond à
la valeur minimale de la plage de pression nomi-
nale ou de la plage de fonctionnement (avec les
ressorts précontraints).

– La fin de la plage de pression correspond à la
valeur maximale de la plage de pression nomi-
nale ou de la plage de fonctionnement (avec les
ressorts précontraints).

– Si les ressorts à l’intérieur du servomoteur
doivent être précontraints ultérieurement, dé-
terminer le début et la fin de la plage de pres-
sion comme indiqué au chap. 6.1.

a) Tige de servomoteur sort

1. Établir une pression correspondant au début de
la plage de commande sur le raccord inférieur
de la chambre de membrane.

2. Visser l’évent dans le raccord supérieur de la
chambre de membrane.
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b) Tige de servomoteur entre

1. Établir une pression correspondant à la fin de la
plage de commande sur le raccord supérieur de
la chambre de membrane.

2. Visser l’évent dans le raccord inférieur de la
chambre de membrane.
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6 Mise en service

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

! DANGER

Risque d’éclatement en cas d’ouverture non
conforme des pièces et appareils sous pression !
Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et
risquent d’éclater en cas de mauvaise manipulation.
Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent
alors de causer de graves blessures, voire la mort.

_ Évacuer la pression de toutes les parties de l’instal-
lation concernées et du servomoteur avant de réa-
liser des travaux sur le servomoteur. Évacuer éga-
lement les énergies résiduelles.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont
sous pression. Ce type de servomoteur est reconnais-
sable aux longues vis avec écrous situées sur la cou-
pelle de membrane inférieure. Elles permettent d’éli-
miner progressivement la force exercée par la précon-
trainte des ressorts lors du démontage du servomo-
teur. Quand les ressorts sont fortement précontraints,
une étiquette supplémentaire est apposée sur le servo-
moteur, cf. chap. 1.4.

_ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant
l’ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage
de la tige du servomoteur, relâcher la force de pré-
contrainte des ressorts, cf. section "Relâchement
de la précontrainte des ressorts dans le servomo-
teur“ au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l’air d’échappe-
ment !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonctionne-
ment.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des pro-
tections auditives lors de la réalisation de travaux
à proximité du servomoteur.

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous
de la tige de servomoteur ni dans l’arcade tant que
l’alimentation pneumatique du servomoteur est
raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur,
couper et verrouiller l’alimentation pneumatique
auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâ-
chement de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d’utili-
sation ou d’installation incorrectes dues à des in-
formations erronées sur le servomoteur !
À la fin des travaux de réglage ou de conversion, il se
peut que les informations mentionnées sur la plaque
signalétique du servomoteur ne soient plus valides. Ce-
la peut concerner, par exemple, l’identifiant Var-ID et
le symbole en cas d’inversion du sens d’action.

_ Remplacer immédiatement la plaque ou l’étiquette
contenant les informations erronées ou obsolètes.

_ Saisir les nouvelles valeurs sur la plaque signalé-
tique. Au besoin, demander une nouvelle plaque si-
gnalétique à SAMSON.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple
de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du servomoteur doivent être serrés se-
lon les couples prescrits. Des composants trop serrés
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sont soumis à une usure excessive. Des composants in-
suffisamment serrés risquent de se desserrer.

_ Respecter les couples de serrage prescrits, cf.
AB 0100.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d’utilisa-
tion d’outils inappropriés !
Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation
des travaux sur le servomoteur.

_ Utiliser uniquement les outils homologués par
SAMSON, cf. AB 0100.

6.1 Précontrainte des ressorts

Précontraindre les ressorts dans le servomoteur
permet d’obtenir les effets suivants :

– Augmenter la force de réglage (uniquement sur
les servomoteurs avec « tige sort par manque
d’air »).

– Associé à une vanne SAMSON : adapter la
course du servomoteur à une vanne dont la
course est plus courte.

A22A20

A25
A21 A23

A24

A25

Fig. 10 : Servomoteur avec vis et écrous de serrage (exemple
illustré)

A20 Vis hexagonale

A21 Écrou hexagonal

A22 Vis hexagonale (sur servo-
moteurs avec ressorts pré-
contraints)

A23 Écrou hexagonal (sur ser-
vomoteurs avec ressorts
précontraints)

A24 Bouchon

A25 Rondelle plate

6.1.1 Application d’une précontrainte
aux ressorts

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de pré-
contrainte asymétrique des ressorts !

_ Répartir régulièrement les vis et écrous de serrage
à la périphérie.

_ Serrer tour à tour progressivement les écrous de
serrage de façon homogène.

1. Répartir les vis longues (A22) régulièrement sur
le bord du servomoteur.

2. Visser les écrous longs (A23) avec une rondelle
plate (A25) sur les vis de serrage (A22) jusqu’à ce
qu’ils entrent en contact avec le couvercle infé-
rieur (A2).

3. Pour précontraindre les ressorts de façon ho-
mogène, serrer les écrous (A23) tour à tour pro-
gressivement. Pour ce faire, contre-serrer les
têtes de vis avec un outil approprié et appliquer
le couple de serrage aux écrous. Respecter les
couples de serrage prescrits.

4. Enfoncer les vis courtes (A20) dans les orifices
prévus à cet effet sur les couvercles (A1, A2).

5. Visser les écrous courts (A21) avec une rondelle
plate (A25) sur les vis (A20) et les serrer à fond.
Respecter les couples de serrage prescrits.

6.1.2 Augmentation de la force de
réglage

La force de réglage peut être augmentée unique-
ment sur les servomoteurs dont la « tige sort par
manque d’air ». Pour ce faire, il est possible de pré-
contraindre les ressorts jusqu’à 25 % de leur course
ou de leur plage de pression nominale.

Exemple : avec une plage de pression de 0,4 à
2 bar, il est souhaitable de précontraindre les res-
sorts. 25 % de cette pression correspond à 0,4 bar.
La nouvelle plage de pression est donc décalée de
0,4 bar, débutant ainsi à 0,8 bar et se terminant à
2,4 bar.

_ Inscrire la nouvelle plage de pression de 0,8 à
2,4 bar sur la plaque signalétique comme plage
de fonctionnement avec des ressorts précon-
traints..
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6.2 Ajustement de la plage de course

La vanne et le servomoteur ont parfois des courses
nominales différentes. Selon le sens d’action, il est
nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :

Sens d’action « tige sort par manque d’air »

Sur les vannes dont la course est inférieure à la
course nominale du servomoteur, il est nécessaire
de précontraindre les ressorts.

Exemple : avec une vanne DN 100 ayant une
course nominale de 30 mm et un servomoteur
de 1000 cm² ayant une course nominale 60 mm,
la plage de pression nominale doit être comprise
entre 0,4 et 2 bars.

La pression de commande pour la demi-course du
servomoteur (30 mm) est de 1,2 bar. Additionnée
au début de la plage de pression de 0,4 bar, on ob-
tient une pression de commande de 1,6 bar néces-
saire pour la précontrainte des ressorts. La nouvelle
plage de pression débute donc à 1,6 bar et se ter-
mine à 2,4 bar.

_ Inscrire la nouvelle plage de pression de 1,6 à
2,4 bar sur la plaque signalétique comme plage
de fonctionnement avec des ressorts précon-
traints..

Sens d’action « tige entre par manque d’air »

Il n’est pas possible de précontraindre les ressorts
quand la « tige entre par manque d’air ». Si une
vanne SAMSON est combinée à un servomoteur
surdimensionné (course nominale du servomoteur
supérieure à celle de la vanne), alors seule la pre-
mière moitié de la plage de pression nominale du
servomoteur peut être utilisée.

Exemple : avec une vanne DN 100 ayant une
course nominale de 30 mm et un servomoteur
de 1000 cm² ayant une course nominale 60 mm,
la plage de pression nominale doit être comprise
entre 0,2 et 1 bars.

Avec une demi-course de la vanne, on obtient une
plage de fonctionnement comprise entre 0,2 et
0,6 bar.

6.3 Limitation de course

Sur les servomoteurs équipés d'une limitation de
course, les courses maximale et minimale peuvent
être limitées.

Surface du
servomo-
teur en cm²

Sens
d'action Butée min. Butée max.

1000 TS 0…125 % 33…125 %

1000 Tige
entre (TE) 0…100 % 33…100 %

A73

A74

A72

A70

A1

A5

A7

À droite : Tige sort par manque d’air (TS)
Tige entre par manque d’air (TE)À gauche :

Fig. 11 : Limitation de course

A1 Couvercle supérieur

A5 Assiette de membrane

A7 Tige de servomoteur

A70 Contre-écrou

A72 Écrou de réglage

A73 Capot

A74 Contre-écrou

6.3.1 Limitation inférieure (course
minimale)

1. Desserrer le contre-écrou (A70) et dévisser le ca-
pot (A73).

2. Desserrer le contre-écrou (A74) et régler la limi-
tation voulue à l’aide de l’écrou de réglage (A72).

3. Revisser à fond le contre-écrou (A74).

4. Visser le capot (A73) et le serrer à fond avec le
contre-écrou (A70).
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6.3.2 Limitation supérieure (course
maximale)

1. Desserrer le contre-écrou (A70).

2. Régler le capot (A73) sur la limitation voulue.

3. Resserrer à fond le contre-écrou (A70).

6.4 Exécution avec commande
manuelle

Cf. documentation correspondante de la com-
mande manuelle EB 8312-X.

Nota

Pour ajouter a posteriori une commande manuelle au
servomoteur, contacter le service après-vente.
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7 Fonctionnement

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l’air d’échappe-
ment !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonctionne-
ment.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des pro-
tections auditives lors de la réalisation de travaux
à proximité du servomoteur.

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous
de la tige de servomoteur ni dans l’arcade tant que
l’alimentation pneumatique du servomoteur est
raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur,
couper et verrouiller l’alimentation pneumatique
auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâ-
chement de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d’utili-
sation ou d’installation incorrectes dues à des in-
formations erronées sur le servomoteur !
À la fin des travaux de réglage ou de conversion, il se
peut que les informations mentionnées sur la plaque
signalétique du servomoteur ne soient plus valides. Ce-

la peut concerner, par exemple, l’identifiant Var-ID et
le symbole en cas d’inversion du sens d’action.

_ Remplacer immédiatement la plaque ou l’étiquette
contenant les informations erronées ou obsolètes.

_ Saisir les nouvelles valeurs sur la plaque signalé-
tique. Au besoin, demander une nouvelle plaque si-
gnalétique à SAMSON.

7.1 Fonction Tout ou Rien

La pression d'alimentation maximale admissible est
spécifiée dans la confirmation de commande de la
vanne de régulation, mais elle est de 6 bars maxi-
mum en fonctionnement régulier.

Pour le sens d'action « Tige sort par manque d'air
(TS) » et limitation de course, la pression d'alimen-
tation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 bar la va-
leur finale de la plage des ressorts.

7.2 Fonctionnement manuel (unique-
ment pour les exécutions avec
commande manuelle)

En fonctionnement manuel, l’état d'ouverture de la
vanne est défini par la position du volant, indépen-
damment de la pression de commande ou des res-
sorts intégrés, cf. documentation de la commande
manuelle correspondante EB 8312-X.

La position neutre de la commande manuelle est
nécessaire pour permettre au servomoteur de par-
courir toute la course en fonction régulation ou
Tout ou Rien.

7.3 Autres remarques relatives au
fonctionnement

_ Les servomoteurs avec une pression d'alimen-
tation réduite doivent être repérés par un ma-
caron « Pression d'alimentation max. limitée
à ... bar ».

_ Le servomoteur ne peut être sollicité avec la
pression de commande que sur le raccord S, du
côté opposé aux ressorts.

_ Utiliser uniquement des bouchons de purge
perméables (cf. dessin des pièces détachées,
Pos. A16 au chap. 15.2).
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8 Dysfonctionnements

Mises en garde, consignes de sécurité et avertissements, voir chap. 1

8.1 Détection et réparation des dysfonctionnements

Erreur Cause possible Solution

Blocage du mécanisme
du servomoteur

Mettre le servomoteur hors service, cf. chap. 10 , puis procé-
der au déblocage.
AVERTISSEMENT ! En cas de blocage de la tige de servomo-
teur (p. ex. en cas de grippage suite à une immobilisation pro-
longée), celle-ci peut se débloquer de façon inattendue et se
déplacer de manière incontrôlée. Introduire les mains dans le
mécanisme présente alors un risque de pincement.
Avant de tenter de débloquer la tige de servomoteur, couper
et verrouiller l’alimentation d’air et le signal de réglage. Éva-
cuer les énergies résiduelles (contrainte des ressorts) avant de
procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la pré-
contrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

Membrane défectueuse
à l’intérieur du servomo-
teur

Cf. section « Remplacement de la membrane » au chapitre 9.

Pression de commande
trop faible

Vérifier la pression de commande.
Vérifier l’étanchéité de la conduite d’impulsion.

Le servomoteur ne se dé-
place pas malgré la com-
mande.

La pression de com-
mande n’est pas raccor-
dée à la bonne chambre.

Cf. section « Sens d'action et conduite de la pression de com-
mande » au chapitre 3.

Pression de commande
trop faible

Vérifier la pression de commande.
Vérifier l’étanchéité de la conduite d’impulsion.

Limitation de course ac-
tive

Cf. section « Limitation de course » au chapitre 6.

La tige de servomoteur
ne parcourt pas la course
complète.

Réglage incorrect des ac-
cessoires

Contrôler le servomoteur sans les accessoires.
Vérifier les réglages des accessoires.

Nota

Pour tout dysfonctionnement autre que ceux mentionnés dans ce tableau, contacter le service après-vente de
SAMSON.

8.2 Exécution des mesures d'urgence

Les mesures d'urgence applicables à l'installation
incombent à l'exploitant de l'installation.
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9 Maintenance et conversion

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

Les documents suivants sont également néces-
saires pour la maintenance de la vanne de régula-
tion :

– AB 0100 pour l’outillage, les couples de ser-
rage et les lubrifiants

! DANGER

Risque d’éclatement en cas d’ouverture non
conforme des pièces et appareils sous pression !
Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et
risquent d’éclater en cas de mauvaise manipulation.
Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent
alors de causer de graves blessures, voire la mort.

_ Évacuer la pression de toutes les parties de l’instal-
lation concernées et du servomoteur avant de réa-
liser des travaux sur le servomoteur. Évacuer éga-
lement les énergies résiduelles.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont
sous pression. Ce type de servomoteur est reconnais-
sable aux longues vis avec écrous situées sur la cou-
pelle de membrane inférieure. Elles permettent d’éli-
miner progressivement la force exercée par la précon-
trainte des ressorts lors du démontage du servomo-
teur. Quand les ressorts sont fortement précontraints,
une étiquette supplémentaire est apposée sur le servo-
moteur, cf. chap. 1.4.

_ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant
l’ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage
de la tige du servomoteur, relâcher la force de pré-
contrainte des ressorts, cf. section "Relâchement
de la précontrainte des ressorts dans le servomo-
teur“ au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l’air d’échappe-
ment !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonctionne-
ment.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des pro-
tections auditives lors de la réalisation de travaux
à proximité du servomoteur.

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous
de la tige de servomoteur ni dans l’arcade tant que
l’alimentation pneumatique du servomoteur est
raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur,
couper et verrouiller l’alimentation pneumatique
auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâ-
chement de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d’utili-
sation ou d’installation incorrectes dues à des in-
formations erronées sur le servomoteur !
À la fin des travaux de réglage ou de conversion, il se
peut que les informations mentionnées sur la plaque
signalétique du servomoteur ne soient plus valides. Ce-
la peut concerner, par exemple, l’identifiant Var-ID et
le symbole en cas d’inversion du sens d’action.
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_ Remplacer immédiatement la plaque ou l’étiquette
contenant les informations erronées ou obsolètes.

_ Saisir les nouvelles valeurs sur la plaque signalé-
tique. Au besoin, demander une nouvelle plaque si-
gnalétique à SAMSON.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple
de serrage trop faible ou trop élevé !
Les composants du servomoteur doivent être serrés se-
lon les couples prescrits. Des composants trop serrés
sont soumis à une usure excessive. Des composants in-
suffisamment serrés risquent de se desserrer.

_ Respecter les couples de serrage prescrits, cf.
AB 0100.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d’utilisa-
tion d’outils inappropriés !
Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation
des travaux sur le servomoteur.

_ Utiliser uniquement les outils homologués par
SAMSON, cf. AB 0100.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à des lubri-
fiants inappropriés !
Le matériau du servomoteur exige un lubrifiant parti-
culier. Le recours à des lubrifiants inappropriés risque
de corroder la surface et de l’endommager.

_ Utiliser uniquement les lubrifiants homologués par
SAMSON, cf. AB 0100.

Nota

– La réalisation de travaux de maintenance ou de
réparation ne comptant pas parmi les opérations
décrites dans ce chapitre et n’ayant pas reçu l’ac-
cord du service après-vente de SAMSON annule la
garantie du produit.

– Utiliser exclusivement des pièces de rechange
SAMSON d'origine qui correspondent à la spécifi-
cation d'origine.

9.1 Contrôles périodiques

Indépendamment des conditions d’utilisation, le
servomoteur doit être contrôlé à intervalles régu-
liers afin de pouvoir parer aux dysfonctionnements
éventuels avant même leur survenue. L’établisse-
ment d’un tel plan de révision incombe à l’exploi-
tant de l’installation.

Conseil

Le service après-vente de la société SAMSON vous aide
à rédiger un plan de révision adapté à votre installa-
tion.

9.2 Préparation des travaux de main-
tenance et de conversion

1. Tenir à disposition le matériel et les outils né-
cessaires aux travaux.

2. Mettre le servomoteur hors service, cf. chap. 10.

3. Démonter le servomoteur de la vanne, cf. chap.
11.

Nota

Pour démonter un servomoteur dont la « Tige sort » et/
ou dont les ressorts sont précontraints, appliquer une
certaine pression de commande au servomoteur pour
une opération de travail, cf. chap. 11.

À la fin de cette opération, relâcher de nouveau la
pression de commande, puis suspendre et verrouiller
de nouveau l’alimentation auxiliaire.

4. Si le servomoteur est précontraint, relâcher la
précontrainte des ressorts, cf. section « Relâche-
ment de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

5. Retirer les vis et les écrous tout autour du
corps du servomoteur, avec les rondelles, et les
mettre de côté.

À la fin des travaux préparatoires, les travaux de
maintenance et/ou de conversion suivants peuvent
être réalisés :

– Remplacement de la membrane
– Remplacement du joint de la tige de servomo-

teur
– Inversion du sens d’action
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9.3 Montage de la vanne suite à des
travaux de maintenance ou de
conversion

1. Monter le servomoteur, cf. chap. 5.

2. Régler le début et la fin de la plage de pression
de commande, cf. chap. 6.

9.4 Travaux de maintenance

9.4.1 Remplacement de la mem-
brane

a) Sens d'action TS

1. Retirer le couvercle supérieur (A1), puis les res-
sorts (A10).

2. Extraire le module de l’assiette de membrane
du servomoteur.

3. Dans la partie inférieure, serrer à fond la tige
de servomoteur (A7) dans un étau muni de mâ-
choires de protection. Veiller à ne pas endom-
mager la tige de servomoteur.

4. Dévisser entièrement l’écrou à embase (A15).

5. Dévisser la tige de servomoteur et l’extraire du
fouloir (A35).

6. Desserrer l’écrou (A92) et le retirer du fou-
loir (A35) avec la rondelle (A93).

7. Retirer le fouloir (A35) et la membrane (A4) de
l’assiette de membrane (A5).

8. Plaquer la nouvelle membrane (A4) sur le fou-
loir (A35). Veiller à ce que la lèvre d'étanchéité
de la membrane s’insère complètement dans la
rainure du fouloir.

9. Insérer la membrane (A4) et le fouloir (A35)
dans l’assiette de membrane (A5).

10. Placer la rondelle (A93) sur le fouloir (A35). Ser-
rer à fond l’écrou (A92). Respecter les couples
de serrage prescrits.

11. Visser la tige de servomoteur (A7) dans le fou-
loir (A35) (cf. 13.).

12. Visser complètement l’écrou à embase (A15)
avec la collerette d'étanchéité vers le bas sur
la tige de servomoteur (A7) et le serrer à fond
contre le fouloir (A35). Respecter les couples de
serrage prescrits.

13. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lu-
brifiant approprié.

14. Insérer l’ensemble de l’assiette de membrane
dans le couvercle inférieur (A2) avec la tige de

servomoteur (A7) vers le bas. Veiller à ne pas
endommager les éléments d'étanchéité.

15. Insérer les ressorts (A10) dans le couvercle infé-
rieur en les centrant d’après les repères sur le
couvercle.

16. Placer le couvercle supérieur (A1).

17. Le cas échéant, précontraindre les ressorts,
cf. chap. 6.

18. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1,
A2) à l’aide des vis (A20) et des écrous (A21).
Respecter les couples de serrage prescrits.

A35

A7

A5
A4

A92
A93

A15

Fig. 12 : Ordre des pièces dans le sens d'action TS (1000 cm²)

A4 Membrane

A5 Assiette de membrane

A7 Tige de servomoteur

A15 Écrou à embase

A35 Fouloir

A92 Écrou

A93 Rondelle

b) Sens d'action TE

1. Retirer le couvercle supérieur (A1).

2. Extraire le module de l’assiette de membrane
du couvercle inférieur (A2).

3. Desserrer l’écrou à embase (A15).

4. Détacher le fouloir (A35).

5. Dévisser la tige de servomoteur (A7) et l’extraire
du fouloir (A35).

6. Visser l’écrou à embase (A15) de la tige de ser-
vomoteur (A7).

7. Sortir les ressorts (A10) du couvercle infé-
rieur (A2).

8. Desserrer l’écrou (A92) et le retirer du fou-
loir (A35) avec la rondelle (A93).

9. Retirer le fouloir (A35) et la membrane (A4) de
l’assiette de membrane (A5).

10. Plaquer la nouvelle membrane (A4) sur le fou-
loir (A35). Veiller à ce que la lèvre d'étanchéité
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de la membrane s’insère complètement dans la
rainure du fouloir.

11. Insérer la membrane (A4) et le fouloir (A35)
dans l’assiette de membrane (A5).

12. Placer la rondelle (A93) sur le fouloir (A35). Ser-
rer à fond l’écrou (A92). Respecter les couples
de serrage prescrits.

13. Visser la tige de servomoteur (A7) dans le fou-
loir (A35).

14. Visser l’écrou à embase (A15) avec la collerette
d'étanchéité vers le haut à au moins 20 mm sur
la tige de servomoteur (A7).

15. Visser la tige de servomoteur (A7) en sens in-
verse dans le fouloir (A35). Régler alors la cote
sur 18 mm (cf. 22.).

16. Visser l’écrou à embase (A15) contre le fou-
loir (A35). Respecter les couples de serrage
prescrits.

17. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lu-
brifiant approprié.

18. Tendre le couvercle supérieur (A1) avec l’ouver-
ture vers le haut dans un dispositif tendeur ap-
proprié.

19. Poser l’ensemble de l’assiette de membrane
dans le couvercle (A1) avec la tige de servomo-
teur (A7) vers le haut.

20. Insérer les ressorts (A10) dans l’assiette de
membrane (A5) en les centrant d’après les re-
pères sur le couvercle.

21. Guider avec précaution le couvercle infé-
rieur (A2) du servomoteur sur la tige de servo-
moteur (A7) pour le placer sur les ressorts (A10).
Veiller à ne pas endommager les éléments
d'étanchéité. Veiller à ce que les raccords pneu-
matiques des couvercles (A1, A2) soient alignés
correctement l’un par rapport à l’autre.

22. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1,
A2) à l’aide des vis (A20) et des écrous (A21).
Respecter les couples de serrage prescrits.

A35

A7

A15

18

A4
A5

A92 A93

Fig. 13 : Ordre des pièces dans le sens d'action TE (1000 cm²)

A4 Membrane

A5 Assiette de membrane

A7 Tige de servomoteur

A15 Écrou à embase

A35 Fouloir

A92 Écrou

A93 Rondelle

9.4.2 Remplacement du joint de la
tige de servomoteur

cf. Fig. 15

a) Sens d'action TS

1. Retirer le couvercle supérieur (A1), puis les res-
sorts (A10).

2. Extraire le module de l’assiette de membrane
du couvercle inférieur (A2).

3. Démonter le joint d’arbre (A40) à l’aide d’un
chasse-goupille adapté.

4. Contrôler le palier lisse (A42) et le joint ra-
cleur (A41) ; les remplacer aussi au besoin.

5. Enduire le nouveau joint d’arbre avec un lubri-
fiant approprié au niveau des lèvres d’étanchéi-
té.

6. Monter le joint d’arbre à l’aide d’un outil adapté.
Ce faisant, veiller à aligner correctement le joint
d’arbre, cf. Fig. 14.

7. Remplir de lubrifiant la cavité du joint d’arbre
dans laquelle est inséré le ressort.

8. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lu-
brifiant approprié.

9. Insérer l’ensemble de l’assiette de membrane
dans le couvercle inférieur (A2) avec la tige de
servomoteur (A7) vers le bas. Veiller à ne pas
endommager les éléments d'étanchéité.
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10. Insérer les ressorts (A10) dans le couvercle infé-
rieur en les centrant d’après les repères sur le
couvercle.

11. Placer le couvercle supérieur (A1).

12. Le cas échéant, précontraindre les ressorts,
cf. chap. 6.

13. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1,
A2) à l’aide des vis (A20) et des écrous (A21).
Respecter les couples de serrage prescrits.

Joint d’arbre

Lèvre d’étanchéité

Joint racleur

Fig. 14 : Alignement du joint d’arbre et du joint racleur

b) Sens d'action TE

1. Retirer le couvercle supérieur (A1).

2. Extraire le module de l’assiette de membrane
du couvercle inférieur (A2).

3. Démonter le joint d’arbre (A40) à l’aide d’un
chasse-goupille adapté.

4. Contrôler le palier lisse (A42) et le joint ra-
cleur (A41) ; les remplacer aussi au besoin.

5. Enduire le nouveau joint d’arbre avec un lubri-
fiant approprié au niveau des lèvres d’étanchéi-
té.

6. Monter le joint d’arbre à l’aide d’un outil adapté.
Ce faisant, veiller à aligner correctement le joint
d’arbre, cf. Fig. 14.

7. Remplir de lubrifiant la cavité du joint d’arbre
dans laquelle est inséré le ressort.

8. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lu-
brifiant approprié.

9. Tendre le couvercle supérieur (A1) avec l’ouver-
ture vers le haut dans un dispositif tendeur ap-
proprié.

10. Poser l’ensemble de l’assiette de membrane
dans le couvercle (A1) avec la tige de servomo-
teur (A7) vers le haut.

11. Insérer les ressorts (A10) dans l’assiette de
membrane (A5) en les centrant d’après les re-
pères sur le couvercle.

12. Guider avec précaution le couvercle infé-
rieur (A2) du servomoteur sur la tige de servo-
moteur (A7) pour le placer sur les ressorts (A10).
Veiller à ne pas endommager les éléments
d'étanchéité. Veiller à ce que les raccords pneu-
matiques des couvercles (A1, A2) soient alignés
correctement l’un par rapport à l’autre.

13. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1,
A2) à l’aide des vis (A20) et des écrous (A21).
Respecter les couples de serrage prescrits.

A40

A42

A7

A41

Fig. 15 : Type 3271 Étanchéité de la tige de servomoteur

A7 Tige de servomoteur

A40 Joint d’arbre

A41 Joint racleur

A42 Palier lisse

9.5 Travaux de conversion

9.5.1 Inversion du sens d’action

Sur les servomoteurs pneumatiques, il est possible
de modifier le sens d’action et, par conséquent, la
position de sécurité. La position de sécurité est indi-
quée par un symbole sur la plaque signalétique :

Tige de servomoteur sort

Tige de servomoteur entre

a) Inversion de TS à TE

1. Retirer le couvercle supérieur (A1), puis les res-
sorts (A10).

2. Extraire le module de l’assiette de membrane
du servomoteur.
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3. Dans la partie inférieure, serrer à fond la tige
de servomoteur (A7) dans un étau muni de mâ-
choires de protection. Veiller à ne pas endom-
mager la tige de servomoteur.

4. Dévisser entièrement l’écrou à embase (A15).

5. Dévisser la tige de servomoteur et l’extraire du
fouloir (A35).

6. Visser l’écrou à embase (A15) avec la collerette
d'étanchéité vers le haut à au moins 20 mm sur
la tige de servomoteur (A7).

7. Visser la tige de servomoteur (A7) en sens in-
verse dans le fouloir (A35). Régler alors la cote
sur 18 mm (cf. Fig. 13).

8. Visser l’écrou à embase (A15) contre le fou-
loir (A35). Respecter les couples de serrage
prescrits.

9. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lu-
brifiant approprié.

10. Tendre le couvercle supérieur (A1) avec l’ouver-
ture vers le haut dans un dispositif tendeur ap-
proprié.

11. Poser l’ensemble de l’assiette de membrane
dans le couvercle (A1) avec la tige de servomo-
teur (A7) vers le haut.

12. Insérer les ressorts (A10) dans l’assiette de
membrane (A5) en les centrant d’après les re-
pères sur le couvercle.

13. Guider avec précaution le couvercle infé-
rieur (A2) du servomoteur sur la tige de servo-
moteur (A7) pour le placer sur les ressorts (A10).
Veiller à ne pas endommager les éléments
d'étanchéité. Veiller à ce que les raccords pneu-
matiques des couvercles (A1, A2) soient alignés
correctement l’un par rapport à l’autre.

14. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1,
A2) à l’aide des vis (A20) et des écrous (A21).
Respecter les couples de serrage prescrits.

15. Dévisser le bouchon de purge (A16) du rac-
cord (S) de la pression de commande supérieur
et le revisser sur le raccord inférieur.
Les ressorts font maintenant entrer la tige du
servomoteur en appuyant sur le dessous de l’as-
siette de membrane. La pression de commande
est transmise à la chambre de membrane su-
périeure par l’intermédiaire du raccord (S) su-
périeur de sorte qu’une pression de commande
croissante entraîne la fermeture de la vanne en
s’opposant à la force des ressorts.

16. Fixer la nouvelle plaque signalétique avec le
symbole et le code de variante corrects sur le
servomoteur.

b) Inversion de TE à TS

1. Retirer le couvercle supérieur (A1).

2. Extraire le module de l’assiette de membrane
du couvercle inférieur (A2).

3. Desserrer l’écrou à embase (A15).

4. Détacher le fouloir (A35).

5. Dévisser la tige de servomoteur (A7) et l’extraire
du fouloir (A35).

6. Visser l’écrou à embase (A15) de la tige de ser-
vomoteur (A7).

7. Sortir les ressorts (A10) du couvercle infé-
rieur (A2).

8. Visser la tige de servomoteur (A7) en sens in-
verse dans le fouloir (A35).

9. Dans la partie inférieure, serrer à fond la tige
de servomoteur (A7) dans un étau muni de mâ-
choires de protection. Veiller à ne pas endom-
mager la tige de servomoteur.

10. Visser complètement l’écrou à embase (A15)
avec la collerette d'étanchéité vers le bas sur
la tige de servomoteur (A7) et le serrer à fond
contre le fouloir (A35). Respecter les couples de
serrage prescrits.

11. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lu-
brifiant approprié.

12. Insérer l’ensemble de l’assiette de membrane
dans le couvercle inférieur (A2) avec la tige de
servomoteur (A7) vers le bas. Veiller à ne pas
endommager les éléments d'étanchéité.

13. Insérer les ressorts (A10) dans le couvercle infé-
rieur en les centrant d’après les repères sur le
couvercle.

14. Placer le couvercle supérieur (A1).

15. Le cas échéant, précontraindre les ressorts,
cf. chap. 6.

16. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1,
A2) à l’aide des vis (A20) et des écrous (A21).
Respecter les couples de serrage prescrits.
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17. Dévisser le bouchon de purge (A16) du rac-
cord (S) de la pression de commande inférieur
et le revisser sur le raccord supérieur.
Les ressorts font maintenant sortir la tige du
servomoteur en appuyant sur le dessus de l’as-
siette de membrane. La pression de commande
est transmise à la chambre de membrane in-
férieure par l’intermédiaire du raccord (S) infé-
rieur, de sorte qu’une pression de commande
croissante entraîne l’ouverture de la vanne en
s’opposant à la force des ressorts.

18. Fixer la nouvelle plaque signalétique avec le
symbole et le code de variante corrects sur le
servomoteur.

9.6 Commande de pièces de rechange
et de consommables

Contacter une agence SAMSON ou le service après-
vente de SAMSON pour obtenir des renseigne-
ments sur les pièces de rechange, les lubrifiants et
l'outillage nécessaires.

Pièces de rechange

Des informations sur les pièces de rechange sont
mentionnées en Annexe .

Lubrifiants

Des informations sur les lubrifiants appropriés sont
mentionnées dans l’imprimé AB 0100.

Outillage

Des informations sur les outils appropriés sont
mentionnées dans l’imprimé AB 0100.
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10 Mise hors service

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

! DANGER

Risque d’éclatement en cas d’ouverture non
conforme des pièces et appareils sous pression !
Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et
risquent d’éclater en cas de mauvaise manipulation.
Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent
alors de causer de graves blessures, voire la mort.

_ Évacuer la pression de toutes les parties de l’instal-
lation concernées et du servomoteur avant de réa-
liser des travaux sur le servomoteur. Évacuer éga-
lement les énergies résiduelles.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont
sous pression. Ce type de servomoteur est reconnais-
sable aux longues vis avec écrous situées sur la cou-
pelle de membrane inférieure. Elles permettent d’éli-
miner progressivement la force exercée par la précon-
trainte des ressorts lors du démontage du servomo-
teur. Quand les ressorts sont fortement précontraints,
une étiquette supplémentaire est apposée sur le servo-
moteur, cf. chap. 1.4.

_ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant
l’ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage
de la tige du servomoteur, relâcher la force de pré-
contrainte des ressorts, cf. section "Relâchement
de la précontrainte des ressorts dans le servomo-
teur“ au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l’air d’échappe-
ment !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonctionne-
ment.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des pro-
tections auditives lors de la réalisation de travaux
à proximité du servomoteur.

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous
de la tige de servomoteur ni dans l’arcade tant que
l’alimentation pneumatique du servomoteur est
raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur,
couper et verrouiller l’alimentation pneumatique
auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâ-
chement de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

Pour mettre le servomoteur hors service en vue de
la réalisation de travaux de maintenance ou de son
démontage, suivre les étapes ci-dessous :

1. Mettre la vanne hors service, voir documenta-
tion de la vanne concernée.

2. Couper l’alimentation pneumatique auxiliaire
afin de dépressuriser le servomoteur.
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11 Démontage

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impé-
rativement être réalisés par un personnel compé-
tent qui dispose des qualifications requises pour la
tâche en question.

! DANGER

Risque d’éclatement en cas d’ouverture non
conforme des pièces et appareils sous pression !
Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et
risquent d’éclater en cas de mauvaise manipulation.
Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent
alors de causer de graves blessures, voire la mort.

_ Évacuer la pression de toutes les parties de l’instal-
lation concernées et du servomoteur avant de réa-
liser des travaux sur le servomoteur. Évacuer éga-
lement les énergies résiduelles.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !
Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont
sous pression. Ce type de servomoteur est reconnais-
sable aux longues vis avec écrous situées sur la cou-
pelle de membrane inférieure. Elles permettent d’éli-
miner progressivement la force exercée par la précon-
trainte des ressorts lors du démontage du servomo-
teur. Quand les ressorts sont fortement précontraints,
une étiquette supplémentaire est apposée sur le servo-
moteur, cf. chap. 1.4.

_ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant
l’ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage
de la tige du servomoteur, relâcher la force de pré-
contrainte des ressorts, cf. section "Relâchement
de la précontrainte des ressorts dans le servomo-
teur“ au chapitre 11.

! AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l’air d’échappe-
ment !
Le servomoteur est un appareil pneumatique. C’est
pourquoi de l’air est purgé au cours de son fonctionne-
ment.

_ Porter des lunettes de protection ainsi que des pro-
tections auditives lors de la réalisation de travaux
à proximité du servomoteur.

! AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouve-
ment !
Le servomoteur contient des pièces en mouvement
(tige de servomoteur) susceptibles de coincer les
membres si l’on introduit les mains dans le méca-
nisme.

_ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous
de la tige de servomoteur ni dans l’arcade tant que
l’alimentation pneumatique du servomoteur est
raccordée et active.

_ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur,
couper et verrouiller l’alimentation pneumatique
auxiliaire et le signal de réglage.

_ Ne pas entraver la course de la tige de servomo-
teur en coinçant des objets dans l’arcade.

_ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par
grippage suite à une immobilisation prolongée),
évacuer les énergies résiduelles du servomoteur
avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâ-
chement de la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur » au chapitre 11.

Avant le démontage, s’assurer que les conditions
suivantes sont remplies :

– Le servomoteur est hors service, cf. chap. 10.

11.1 Démontage du servomoteur

1. Desserrer les noix d’accouplement (A26/27).

2. Desserrer l’écrou d’accouplement (9) et le
contre-écrou (10) de la vanne.

3. Démontage d’un servomoteur dont la « tige
sort par manque d’air (TS) » et/ou avec des
ressorts précontraints : pour pouvoir desser-
rer l’écrou crénelé (A8), ouvrir la vanne à envi-
ron 50 % à l’aide de la pression de commande.

4. Desserrer l’écrou crénelé sur le chapeau de
vanne.

5. Relâcher à nouveau la pression de commande.

6. Retirer l’écrou crénelé et le servomoteur de la
vanne.

7. Visser à fond le contre-écrou et l’écrou d'accou-
plement sur la vanne.
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11.2 Relâchement de la précontrainte
des ressorts dans le servomoteur

De longues vis (vis de serrage) avec de longs écrous
(écrous de serrage) et de courtes vis avec de courts
écrous sont réparties tout autour du corps du ser-
vomoteur pour assembler les couvercles inférieur
et supérieur du servomoteur.

Les ressorts à l’intérieur du servomoteur sont pré-
contraints à l’aide des vis et écrous longs.

1

3

4

5

2

Fig. 16 : Ressorts précontraints (représentation schéma-
tique)

1 Vis courte

2 Rondelle

3 Écrou court

4 Vis de serrage

5 Écrou de serrage

Pour relâcher la précontrainte des ressorts dans le
servomoteur, procéder comme suit :

1. Retirer les vis et écrous courts sur les couvercles
en retirant aussi les rondelles.

2. Desserrer les vis et écrous de serrage longs sur
les couvercles en procédant progressivement
tout à tour afin de relâcher la précontrainte
des ressorts de façon homogène. Pour ce faire,
contre-serrer les têtes de vis avec un outil ap-
proprié et appliquer le couple de serrage aux
écrous.
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12 Réparation

Quand le servomoteur ne fonctionne plus correcte-
ment, ou s’il ne fonctionne plus du tout, il est défec-
tueux et doit être réparé ou remplacé.

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de répa-
ration ou de remise en état non conformes !

_ Ne pas réaliser soi-même les travaux de répara-
tion ou de remise en état.

_ Pour les travaux de réparation et de remise en
état, contacter le service après-vente de SAMSON.

12.1 Renvoi des appareils à SAMSON

Les appareils défectueux peuvent être renvoyés à
SAMSON pour réparation.

Pour expédier ou renvoyer des appareils, procéder
comme suit :

1. Respecter les dispositions dérogatoires pour
les types d'appareils spéciaux, cf. informa-
tions à l'adresse : www.samsongroup.com >
SERVICE > Service après-vente > Retours.

2. Annoncer les retours à l'adresse
returns-de@samsongroup.com en indiquant les
informations suivantes :

– Type
– N° d'article
– Var.-ID
– Contrat original ou commande
– Déclaration de contamination remplie

(ce formulaire est disponible à l'adresse :
www.samsongroup.com > SERVICE > Ser-

vice après-vente > Retours)

Une autorisation de retour des marchan-
dises (RMA) est envoyée après vérification de
la demande.

3. L'autorisation RMA et la déclaration de contami-
nation remplie et signée doivent être apposées
dans un emplacement bien visible sur l'embal-
lage.

4. Expédier la marchandise à l'adresse figurant sur
l'autorisation RMA.

Nota

De plus amples informations sur la procédure de re-
tour et l’expédition des appareils sont disponibles sur
ce site :

www.samsongroup.com > SERVICE > Service après-
vente
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13 Élimination

SAMSON est un fabricant enregistré en Eu-
rope, institut compétent

www.samsongroup.com > A PROPOS DE
SAMSON > Environnement, societe et gou-
vernance > Conformité des matériaux >
Waste electrical and electronic equipment
(WEEE)
N° d’enregistrement DEEE : DE 62194439

Vous trouverez des informations sur les substances
particulièrement préoccupantes du règlement
REACH dans le document « Informations supplé-
mentaires sur votre requête/commande » conjoin-
tement aux documents de commande commer-
ciale. Dans ces cas, ce document répertorie le nu-
méro SCIP, qui peut être utilisé pour accéder à des
informations supplémentaires sur le site web de
l’Agence européenne des produits chimiques ECHA,
cf. https://www.echa.europa.eu/scip-database.

Nota

Des certificats recyclage pour les appareils seront four-
nis par SAMSON sur demande. Merci de s’adresser à
aftersalesservice@samsongroup.com, en indiquant
l’adresse de l’entreprise.

Conseil

À la demande du client, SAMSON peut mandater un
prestataire pour le démontage et le recyclage de l’ap-
pareil dans le cadre d'un concept de reprise.

_ Observer les réglementations locales, natio-
nales et internationales lors de l’élimination du
produit.

_ Ne pas jeter les composants, lubrifiants et sub-
stances dangereuses parmi les ordures ména-
gères.
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14 Certificats

Les déclarations ci-dessous sont insérées dans les
pages suivantes :

– Déclaration d'incorporation selon Directive Ma-
chines 2006/42/UE

La version imprimée des certificats correspond à la
version valable au moment de l’impression. La ver-
sion la plus récente des certificats est disponible sur
Internet, sur la page du produit :

– www.samsongroup.com > Produits > Servo-
moteurs > 3271

Autres certificats facultatifs disponibles sur de-
mande.
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15 Annexe

15.1 Couples de serrage, lubrifiants et
outillage

Cf. AB 0100 pour l’outillage, les couples de ser-
rage et les lubrifiants

15.2 Pièces de rechange

1 Couvercle supérieur
2 Couvercle inférieur
4 Membrane
5 Assiette de membrane
7 Tige de servomoteur
8 Écrou crénelé
10 Ressort (extérieur)
11 Ressort (intérieur)
15 Écrou à embase
16 Évents
20 Vis hexagonale
21 Écrou hexagonal
22 Vis hexagonale (sur servomoteurs avec res-

sorts précontraints)
23 Écrou hexagonal (sur servomoteurs avec

ressorts précontraints)
25 Rondelle
26/27 Noix d’accouplement
29 Vis hexagonale
35 Fouloir
40 Joint d’arbre
41 Joint racleur
42 Palier lisse
50 Tige de servomoteur
70 Contre-écrou6)

73 Capot6)

75 Couvercle supérieur6)

76 Joint d’arbre6)

77 Palier lisse6)

78 Écrou de réglage
89 Douille
92 Écrou hexagonal
93 Rondelle
100 Plaque signalétique
101 Plaque (sur servomoteurs avec ressorts pré-

contraints)
140 Anneau de levage
160* Manchon de protection contre la poussière

(en option)
300 Bouchon d’obturation
303 Bouchon d’obturation
6) uniquement sur les exécutions avec limitation de course
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Fig. 17 : Servomoteur type 3271, 1000 cm²

42 EB 8310-2 FR



Annexe

15.3 Service

Le service après-vente se tient à disposition pour
tous les travaux de maintenance et de réparation,
mais aussi en cas de dysfonctionnements ou de dé-
fauts du produit.

Adresse électronique

Le service après-vente est joignable à l'adresse
aftersalesservice@samsongroup.com.

Adresses de la société SAMSON AG et de ses fi-
liales

Les adresses de la société SAMSON AG et de ses
filiales, ainsi que celles des représentants et des
points de service, sont disponibles dans les cata-
logues de produits SAMSON ou sur le site Internet à
l'adresse www.samsongroup.com.

Informations utiles

Pour toute demande de renseignements ou pour
l'établissement d'un diagnostic de panne, indiquer
les informations suivantes :

– numéro de commande et numéro de position
– type, numéro de série, surface du servomoteur,

course, sens d’action et plage de pression nomi-
nale (p. ex. de 0,2 à 1 bar) ou plage de fonction-
nement du servomoteur

– type de vanne, le cas échéant
– plan de montage
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